
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

SCHEMAT URZĄDZEŃ SUW KREROWO 

 

Miejsce montażu 

nowego zestawu 

hydroforowego 

WEJŚCIE DWÓCH 

RUROCIĄGÓW DN 100 

WODY SUROWEJ ZE 

STUDNI 

WYJŚCIE RUROCIĄGU WODY 

UZDATNIONEJ NA ZBIORNIKI DN 

150, WYKONAĆ WG PUNKTU 

2.5 POŁĄCZENIE Z PE 180 

WYJŚCIE WODY 

SIECIOWEJ DN 200, 

POŁĄCZENIE Z PE 250 

WEJŚCIE WODY 

UZDATNIONEJ NA ZESTAW 

HYDROFOROWY DN 250 

POŁĄCZENIE Z PE280 

MIEJSCE WŁĄCZENIA 

WODY SUROWEJ DN150 

LEGENDA: 

H1, H2 – hydrofory do demontażu 

P1,P2,P3 – pompy do demontażu 

S1,S2 – sprężarki, urządzenia nie 

są objęte modernizacją 

F1, F2, F3 – filtry fi 1800 mm, 

urządzenia nie są objęte 

modernizacją 

A1, A2, A3 – lokalne aeratory, 

urządzenia nie są objęte 

modernizacją 

Ch1 – istniejący chlorator 

K – istniejący kocioł gazowy 
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DN100 DN100 

Rurociąg wraz z armaturą 

do wykonania wg pkt. 2.4 

DN150 


