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LABORATORIUM

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0.

Oddziat Poznari:

61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Oddzial Koziegtowy:

62-028 Kozieglowy, ul. Gdynska 1

tel: 61 835 90 00
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl
http://aquanet-laboratorium.pl/

hitps://aglab.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/24.05.2022-2/Z

Strona: 1 Stron: 4

Temat zlecenia/Cel zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Pobieranie probek i analiza wody do spozycia przez ludzi.
Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) —

Zakiad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 3

w ustalonym zakresie.

63-005 Kleszczewo

z dnia 14.01.2022

INFORMACJE OGOLNE
- ) Data i godz.
Stan probkiw | Data i godz. d -

. . i . . . s . ) ostarczenia | Data rozpo- | Data zakonh-
Nr probki Identyfikacja probek/Miejsce pobierania prébek chwnl::%rzyje- pobrabr;l‘e(z pré- prébek do la- | czecia badan | czenia badan

boratorium
22/17358/P SUW Nagradowice -.hydroforma bez uwag 24.0§.2022 24.0?.2022 24.05.2022 01.06.2022

woda uzdatniona 11:15 13:00

Identyfikacja metody pobierania prébek

Prébki zostaly pobrane przez laboratorium. PN-EN ISO 19458:2007 (A); PN-1ISO 5667-5:2017-10(A})

Prébki pobrat(a): Kus Alan

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Whyniki z niepewnoscig
Nazwa Metoda badawcza Jednostka "Wartoé¢ parametryczna Nr probki
22/17358/P
Bakterie grupy coli AP |PN-EN ISO 9308-1:2014- jtk/100 mi 0 0
12+A1:2017-04
Escherichia coli AP |PN-ENISO 9308-1:2014- jtk/100 ml 0 0
12+A1:2017-04
QOgéblna liczba mikroor- A P |PN-EN ISO 6222:2004 jtkf1ml Bez nieprawidtowych zmian, za- 11[0; 4]
ganizmow w temp. lecana do 100
(2212)°C po (6814) h
Enterokoki AP [PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0
(Paciorkowce katowe)
Clostridium perfrin- AP [PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk/100 ml 0 0
gens
(facznie ze sporami)
pH A P |PN-EN ISO 10523:2012 - 6,5-9,5 7,2 £0,1
Przewodnosé¢ elek- AP [PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 630 19,1%
tryczna wiasciwa w Korekta za pomocg urzadze- temp. [°CJ: 16,6
25°C nia do kompensacji tempera-
tury, temp. - temperatura po-
miaru
Smak 23+2°C AP [PN-EN 1622:2006 TFN Akceptowalny przez konsumen- <2
Metoda uproszczona, parzy- toéw i bez nieprawidtowych zmian akceptowalny
sta, wybdr niewymuszony, t[h): 72
t - czas przechowywania
prébki
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 247P/24.05.2022-2/Z Strona: 2 Stron:ﬂ
Twardos¢ ogdina AP |PN-ISO 6059:1999 mg CaCO4/l Zalecany 60-500 240 £13%
(stezenie sumaryczne
CaiMg)
Zapach 23+2°C AP |PN-EN 1622:2006 TON Akceptowalny przez konsumen- <2
Metoda uproszczona, parzy- tow i bez nieprawidiowych zmian akceptowalny
sta, wybor niewymuszony, t[h: 2
t - czas przechowywania
prébki
Indeks nadmangania- AP |[PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 5,0 3,0 £20%
nowy
(utlenialnosé z
KMnOs)
Barwa AP [PN-ENISO mg Pt Akceptowalna przez konsumen- 15 +5 mgPY/l
7887:2012+Ap1:2015-06 tow i bez nieprawidtowych
zmian. Zalecany zakres warto$ci
do 15 mg PYI.
Jon amonowy AP [PN-EN ISO 14911:2002 mg/l 0,50 <0,10 +23%
Cyjanki ogolne AP [PN-EN ISO 14403-2:2012 mg/l 0,050 <0,005 +28%
Chlarany AP [PN-EN ISO 10304-4:2002 mg/l - <0,10 £14%
Chloryny AP [PN-EN ISO 10304-4:2002 mg/l - <0,10 +14%
Suma chloranéw i AP |PN-EN ISO 10304-4:2002 mg/l 0,7 <0,10 £14%
chlorynéw
(z obliczer)
Azotany AP |PN-EN ISO 10304- mg/l 50 2,4 £16%
1:2009+AC:2012
Azotyny AP [PN-EN ISO 10304~ mg/l 0,50 <0,10 +19%
1:2009+AC:2012
Chlorki AP |PN-EN ISO 10304- mg/l 250 8,6 19,0%
1:2009+AC:2012
Fluorki AP |PN-EN ISO 10304- mg/l 1,5 0,66 +18%
1:2009+AC:2012
Siarczany AP [PN-EN ISO 10304- mg/l 250 1,4 £9,0%
1:2009+AC:2012
Bromiany AP [PN-EN ISO 15061:2003 ug/l 10 <5,0 +20%
Antymon AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,005 <0,0010 +18%
Arsen AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,010 <0,0010 +19%
Bor AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 1,0 0,17 +28%
Chrom AP |PN-EN [SO 17294-2:2016-11 mg/l 0,050 <0,0010 £13%
Glin AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,200 <0,0050 +22%
Kadm AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,005 <0,00020 +19%
Magnez AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l Zalecany 7-125 19 19,0%
Mangan AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/t 0,050 0,0064 +12%
Miedz AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/t 2,0 <0,0030 +18%
Nikiel AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,020 <0,0020 £14%
Olow AP |PN-EN |SO 17294-2:2016-11 mg/l 0,010 <0,0010 +17%
Rtgé AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,001 <0,00010 +51%
Selen AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/| 0,010 <0,0010 £32%
Sod AP |[PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 mg/l 200 38 +11%
Srebro AP |PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 mg/l 0,010 <0,0010 +15%
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Zelazo AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,200 <0,010 +18,5%
Ogdlny wegiel orga- AP |PN-EN 1484:1999 mg/l Bez nieprawidiowych zmian 5,6 +10%
niczny (OWO)
Trichlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l 30 20 +26%
Bromodichlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l 15 <2,0 £34%
Dibromochlorometan AP |[PN-EN SO 15680:2008 pg/l - <2,0 £32%
Tribromometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 uglt - <2,0 +26%
Suma THM AP |[PN-EN ISO 15680:2008 ug/l 100 <2,0 £34%
(z obliczen)
Trichloroeten AP |PN-EN [SO 15680:2008 ug/l - <0,50 +45%
Tetrachloroeten AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l - <0,50 +44%
Suma tri- i tetrachloro- A P |PN-EN ISO 15680:2008 na/l 10 <0,50 +45%
etenu
(z obliczen)
1,2-Dichloroetan AP |PN-EN iSO 15680:2008 pg/l 3,0 <0,50 +25%
Benzen A P |PN-EN iSO 15680:2008 ng/l 1,0 <0,50 +31%
Chlorek winylu AP |PN-EN ISO 15680:2008 pa/l 0,50 <0,3 +45%
Aldryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 x60%
alfa-endosulfan A P |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 160%
alfa-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/t 0,10 <0,020 +60%
beta-endosulfan A P |PN-EN ISO 6468:2002 o/l 0,10 <0,020 260%
beta-HCH AP |PN-EN |ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
delta-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
Dieldryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 pa/l 0,030 <0,020 +60%
Endryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 pa/l 0,10 <0,020 160%
Epoksyd heptachloru AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
gamma-HCH (Lindan) AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug! 0,10 <0,020 +60%
Heksachlorobenzen A P |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
Heptachlor AP |PN-EN ISO 6468:2002 pa/l 0,030 <0,020 +60%
p.p' - DDD AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
p. p'- DDE AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
p, p'- DDT AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
Suma pestycydow AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,50 <0,020 +60%
(z obliczen)
Benzo(a)piren AP |PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia ug/l 0,010 <0,003 +40%
01.10.2018
Suma WWA AP |PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia ug/l 0,10 <0,005 +63%
{z obliczer) 01.10.2018
Chlor zwigzany AP |PB/PPP-7 z dnia 01.10.2018 mg/l 0,5 <0,10 £21%
(chloraminy) (na podst. testu odczynniko-
wego HACH 8021 i 8167)

* Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku { DZ.U.2017 poz.2294 ) w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi.
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Opis stosowanych skrotow:

- Metody badawcze oznaczone litera A — metody akredytowane zgodnie z zakresem akredytacji AB 700; referencyjne — o ile prawo tak stanowi.

- Metody badawcze oznaczone literg P posiadajg zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-WSP.9011.3.81.2021 z dnia 11.06.2021

- Metody badawcze oznaczone literg N sg metodami nieakredytowanymi. Dotyczy metod nieakredytowanych objgtych systemem.

- Metody badawcze oznaczone literami (NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada
dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow.

- Metody badawcze oznaczone literami (W) sa metodami wykonywanymi wediug norm wycofanych.

- Rezultaty badan przedstawione jako warto$ci pomiaru wykraczajgce poza akredytowany zakres metody, zostaly podkresione i przedstawione w nawia-
sie. Wartos¢ ta jest informacija o rezultacie badania.

- Badania przedstawione czcionka pochyta wykonano w laboratorium posiadajacym akredytacje i/lub zatwierdzenie PPIS znajdujgcym si¢ na liscie pod-
wykonawcéw Aquanet Laboratorium Sp. z 0. 0.. Kod laboratorium iflub numer zatwierdzenia PPIS zostat przywotany w tabeli z wynikami badan w ko-
lumnie Metoda badan.

Uwagi:

1. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do pobranej prébki.

2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgtoszenia skargi w ciagu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moZe by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.

4, Niepewnos$¢ wyniku dla probek pobranych przez laboratorium uwzglednia niepewnosé metody badawczej oraz niepewno$¢ pobierania prébek i wyra-
zona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Dla badar mikrabiologicznych przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru
zostata oszacowana zgodnie z 1ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnos$ci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc
poziom ufnos$ci okolo 95%. Ziozong niepewno$é standardowg uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrziaboratoryjnej.
5. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczajacy poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w postaci zapisu ,<
wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,, > wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego” podany jest wraz z niepewno$cia rozszerzong
odpowiednio dla dolnej lub gérnej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Nie dotyczy badar biologicznych.

6. W przypadku stwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami/specyfikacja, spos6b podawania wynikéw opisany w p.5 , jest raportowany w ramach opinii i
interpretaciji.

Koniec sprawozdania
Data sporzadzenia sprawozdania: 01.06.2022
Autoryzowal:
Karasinska Katarzyna - Specjalista chemik; Pracownia: - Chemiczna - PCh
Sobczak Paulina - Specjalista biolog; Pracownia: - Bakteriologiczna - PB
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